
CONSEIL SUPERIEUR D'HYGIENE PUBLIQUE DE FRANCE
________

Section des Eaux
________

SEANCE DU 5 OCTOBRE 2004
________

DEMANDE D'AUTORISATION D'UTILISATION DU "RÉACTEUR" BIO-UV POUR LA
DÉCHLORAMINATION ET LA DÉSINFECTION PAR UV MOYENNE PRESSION DES EAUX

DE PISCINE DÉPOSÉE PAR LA SOCIÉTÉ BIO-UV
________

AVIS
________

Le Conseil supérieur d'hygiène publique de France, ses rapporteurs entendus et après discussion,
considérant :
- les résultats expérimentaux montrant une diminution significative des taux de chlore combiné dans l’eau
des bassins et dans l’atmosphère,
- l’augmentation de la concentration en certains composés et notamment en carbone organique total (COT)
et en chlorures liée à une diminution des apports en eau neuve,
- que l’efficacité désinfectante de l’appareil n’est pas prouvée et que la puissance émise est inférieure à
celle considérée comme efficace,

1 - émet un avis favorable à l’utilisation du "réacteur BIO UV" afin de diminuer le taux de chlore combiné
dans les bassins sous réserve d'une interdiction de réduire les apports en eau neuve tant que des études plus
complètes n’auront pas été menées notamment sur les sous-produits de désinfection;

2- émet un avis défavorable à l’utilisation du "réacteur BIO-UV" pour la désinfection des eaux de
piscines.
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